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Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Antinniemi 1, Evijarvi

Yleistiedot

Kohde

Kohde Antinniemi 1,

62500 Evijarvi

Ll

Vesa Alanko 21.03.2024 09:37

antinniemi 1

Toimeksianto

Toimeksiantaja Evijarven kunta, Juha Sadeharju

Toimeksiannon sisalto Asbesti- ja haitta-ainekartoitus purettavaan kiinteistoon

Kartoitus

Kartoituksen 31.03.2025

suorituspaivamaara

Kartoituksen suorittaja Vesa Alanko / Hannes Hemminki

Kartoituksen lahtotiedot kauan aikaa tyhjillaan ollut hirsirunkoinen rakennus betonisella
perustuksella.

Toteutus ja rajaukset tutkitaan betonirakenteiden kosteussulut pah-yhdisteiden varalta,
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samoin tuulensuoja paperit. Epailyttavistd pintamateriaaleista
asbestindyte. Rasituksen alaisista maalatuista pinnoista
raskasmetallianalyysi.

Kartoituksen yhteenveto
Hannes Hemminki

Naytteet 1,2 ja 13 sisédltavat asbestia. Tila-A nayttaa olevan tasoitettu asbestipitoisella tasoitteella.
Nayte 9, tila-D seinalla oleva muovimatto sisaltda asbestia. Asbestit tulee purkaa
asbestityona.Lattiaeristeen sisalla menee myds asbestipahvi-eristeista vesiputkea. Lisaksi katolla
miesluukusta kurkattuna samaa putkea oli sail6tty sinne. Pah-pitoisuudet eivat ylita vaarallisena
pidettya rajaa; 200mg/kg. Valkoinen ikkunamaali sisaltaa lyijya reilusti. Jateasemilla kaytannot
vaihtelee, oltava yhteydessa omaan jateasemaan loppusijoituksen varmistamiseksi

Laboratoriotutkimukset

Naytteiden laboratorioanalyysit on suorittanut bestLab Oy. bestLab on FINAS-akkreditoitu laboratorio
numero T318 jonka voimassaoleva patevyysalue 16ytyy verkkosivulta https://www.finas fi/toimijat.

Yleisiet maaraykset ja ohjeet

Asbestipurkua ja -kartoitusta saatelee laki eraistad asbestipurkutyota koskevista vaatimuksista (684/
2015) ja valtioneuvoston asetus asbestitydn turvallisuudesta (798/2015). Kartoitus on suoritettu ja
-raportti on tehty RT 18-11245, RT 18-11246 ja RT 18-11247 mukaan.

Asbestikuidut ovat terveydelle vaarallisia. Asbestia siséltavien materiaalien purkamisessa noudatetaan
Ratu-korttia 82-0347, Asbestia sisaltavien rakenteiden purku. Asbestia sisaltavat materiaalit luokitellaan
vaaralliseksi jatteeksi. Asbestia sisaltdvat materiaalit voidaan kuitenkin sijoittaa pysyvan jatteen
kaatopaikalle, jos ne eivat sisdlla muita haitallisia aineita. Asbestijatteen siirron mukana on oltava
jatteen siirtoasiakirja.

Kivihiiliterva sisaltaa terveydelle vaarallisia PAH-yhdisteita. Kivihiilitervaa siséltavien materiaalien purku
tehdaan Ratu-kortin, 82-0381 Kivihiilipikea sisaltavien rakenteiden purku, mukaan. Kivihiilitervaa
sisaltavat materiaalit luokitellaan vaaralliseksi jatteeksi ja jatteen siirron mukana on oltava jatteen
siirtoasiakirja.

PCB- ja lyijy-yhdisteet ovat terveydelle vaarallisia. PCB- ja lyijyyhdisteita sisaltdvien materiaalien purku
suositellaan tehtavaksi Ratu-ohjeen 82-0382, PCB:ta ja lyijya sisaltavien saumamassojen purku,
mukaan. PCB- ja lyijy-yhdisteita sisaltavat materiaalit luokitellaan vaaralliseksi jatteeksi, jos jonkin
yhdisteen raja-arvo ylittyy jateasetuksen 179/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien
2008/98/EY ja 2004/850/EY mukaan. Vaarallisen jatteen mukana on oltava jatteen siirtoasiakirja.

Raskasmetalliyhdisteet ovat terveydelle vaarallisia. Raskametalleja sisaltdvien maalien poistossa on
huolehdittava riittdvasta pdlyn torjunnasta. Raskasmetalliyhdisteita sisaltdvat materiaalit luokitellaan
vaaralliseksi jatteeksi jos jonkin yhdisteen raja-arvo ylittyy jateasetuksen 179/2012 ja Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivien 2008/98/EY ja 2004/850/EY mukaan. Vaarallisen jatteen mukana
on oltava jatteen siirtoasiakirja.
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Rakennuksesta Ioytyneet epailyttavat materiaalit

Tila Navte  y1ateriaali Masrs Kuntoja Asb. PAH PCB PB Rm
nro toimenpiteet
A 1 Lattiamatto/liima/tasoite 58m2 Ei snsa!la
asbestia
A 2 Lattiamatto/liima/tasoite/maali 2m2 Sisaltaa asbestia **
B 3 Lattiamatto/liima ylempi 23mp Eisisalla
asbestia
) . . . Ei sisélla
B 4 Vinyylimatto/lima alempi 23m2 asbestia
B 5 Maaliflevy gm2  Cisisalla
asbestia
c 6 Lattiamaali 25mp Eisisalla
asbestia
D 7 Lgtﬂtlgma&tg/lnma/taSOIte. (Vaalea jauhe) 10,5m2 Ei 3|sa!la
paalimmainen matto asbestia
D 8 Lattiamatto/liima alempi matto 10,5 Ei 3|sa!la
asbestia
D 9 Seinamatto 2m2 Sisaltaa asbestia **
E 10 Seinamaali/rappi 3m2 Ei sisalla
asbestia
. Lo . .. . Ei sisalla
F 11 Lattiamatto ylempi, vinyylimatto/liima alempi 4 asbestia
G 12 Mattollima 33mp Eisisalla
asbestia
A 13 Tasoite 58 Sisaltaa asbestia **
Ikkunapokat 14 Ikkunan maali ja kitti X
Ulkoseinat, . .
verhouksen alla 15 Tuulensuojapaperi X
Sokkelin paallys 16 Bitumikermi X
Sokkeli 17 Maali, vihrea X
Sokkelin sisapuoli 18 Pikisively X
Sokkelin sisapuoli 19 Kermi X
Lattiaeristeen alla 20 Paperi X
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Maaraluettelon selitykset

Kunto

A= Hyva

B= Vattava

C= Heikko

D= Erittain heikko

Jos kunto on merkitty kirjaimella C tai D tulee toimenpiteisiin ryhtya valittdmasti.

Polyavyys purettaessa
*= Altistumisvaara on kohtalainen purettaessa
**= Altistumisvaara on suuri purettaessa

***= Altistumisvaara on erittdin suuri purettaessa

Toimenpiteet

0= Ei toimenpiteita

1= Purku osastointimenetelmalla
2= Purkupussimenetelma

3= Kokonaisena irrottaminen

4= Upotusmenetelma

5= Markapurkumenetelma

6= Kapselointi tai pinnoitus

7= Muu menetelma3, jolla saavutetaan edella mainittujen menetelmien tasoinen turvallisuus
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Kuvat naytteenottopaikoista

Vesa Alanko 21.03.2024 08:29
Tila-A

Vesa Alanko 21.03.2024 08:30
Nayte 1 matto/lima/tasoite tila-A
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Y

Vesa Alanko 21.03.2024 08:39
Tila-B

Vesa Alanko 21.03.2024 08:33
N2 matto/liima/tasoite/maali
Tila-A

Vesa Alanko 21.03.2024 08:43 Vesa Alanko 21.03.2024 08:49
N3 lattiamatto/liima ylempi ja N4 vinyylimatto/lima N5 maali/levy
alempi, Tila-B Tila-B
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Vesa Alanko 21.03.2024 08:52 Vesa Alanko 21.03.2024 08:53
Tila-C Tila-D

Vesa Alanko 21.03.2024 09:03 Vesa Alanko 21.03.2024 09:04
N6 lattiamaali, Tila-C N7 matto/liima/tasoite ylempi
N8 matto/liima alempi
Tila-D
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Vesa Alanko Vesa Alanko
N9 seinamatto Tila-E
Tila-D

Vesa Alanko Vesa Alanko
Tila-F N10 seinamaali/rappi
Tila-E
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Vesa Alanko 21.03.2024 09:19 Vesa Alanko 21.03.2024 09:23
N11 lattiamatto ylempi, Tila-G
Vinyylimatto/liima alempi

Tila-F

Vesa Alanko 21.03.2024 09:27 Vesa Alanko 03.03.2025 12:09
N12 matto/liima N13 tila A tasoite
Tila-G
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Hannes Hemminki 31.03.2025 08:26 o Hannes Hemminki 31.03.2025 08:26
N 14 ikkunan maali ja kitti N15, tuulensuoja

VR g
7% Sy

Hannes Hemminki 31.03.2025 08:43
N16, kermi sokkelin paalla N17 sokkelimaali, vihrea
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&
3

R SR
Hannes Hemminki 31.03.2025 10:39
N18 sokkelin sisdpuolinen sively N19, sokkelin sisapuolinen kermi

Tk

Hannes Hemminki 31.03.2025 1102 . ' ‘ Hannes Hemminki 31.03.2025 11:03

N20, tervapaperi turve-eristeen alla olevan Eristeen seassa asbestilla ja pahvilla eristetty
laudoituksen paalla vesijohto
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Allekirjoitus

Vastaamme lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE 2013) mukaisesti.

Kartoituksen suorittajan allekirjoitus

Hannes Hemminki

Nimenselvennys Hannes Hemminki
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Laboratorioraportit
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) .a f- ANALYYSIRAPORTTI
%:I eu rO I nS 22.3.2024
36096
b e St La b Nayte vastaanotettu:
22.3.2024
Tilaaja: Nayte analysoitu:
Asbestiteknikot Oy Vaasassa
Yrittajantie 7
60800 lImajoki
ASBESTIANALYYSI MATERIAALINAYTTEESTA FINAS
Finnish Accreditation Service
T318 (EN ISO/IEC 17025)
Kohde/ Projekti Naytteenottopaivimaara W,
N ”,
Antinniemi 1, Evijarvi 21.3.2024 5\\\:_////3
il-‘ S=—s
= . e
Naytteenottaja A
S e T o
Vesa Alanko erdyg ™
Menetelma
Laboratorio kiyttad muunneliua menetelmad standardista 150 22262-1:2012. Niytteen tutkimiseen ja mahdollisten
kuitujen tunnistamiseen on kaytetty pyyhkaisyelektronimikroskooppia ja siihen liitettya EDS-analysaattoria (SEM/EDS)
ja/tai valomikroskcoppia. Tarkemmat tiedot analyysimenetelmadsta saa tarvittaessa laboratoriosta.
Tulokset koskevat vain laboratoricon toimitettuja naytteita. Jotta analyysitulos olisi luotettava, on nadytteen maaran
oltava annettujen ohjeiden mukainen. Asiakas vastaa ilmoittamistaan tiedoista. Tdma on testauslaboratioric T318:n
analyysiraportti, eika se vastaa Vna 789/2015 tarkoitettua asbestikartoitusraporttia. Mittausepavarmuuden saa
tarvittaessa laboratoriosta.
Tulos
Niyte # Materiaali Tila Tulos Laji
1 Lattiamatto, liima, tasoite A Ei sisalls asbestia --
Lattiamatto, liima, tascite, e ; e

2 . : . A Sisaltaa asbestia Antofylliitti

maali, tasoite maalin alla

3 Lattiamatto, liima (ylempi} B Ei sisélld asbestia -

4 Vinyylimatto, liima (alempi) B Fi sisalld asbestia -

5 Maali, levy B Ei sisalla asbestia -

6 Lattiamaali C Ei sisdlld asbestia -

Lattiamatto (ylempi}, liima, - .

7 : $ D Ei sisalla asbestia --

tascite (vaalea jauhe}

8 Lattiamatto, liima {alempi} D Ei sisélla asbestia -

9 Seindmatto D Sisdltad asbestia Krysotiili
Eurcfins bestLab Oy o
Mylldrinkatu 19, 65100 Vaasa puh. 010 5818570 www.bestlab.fi Y-tunnus 2758493-1 ‘.

bestLab laboratorio
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2/ 2
Niyte # Materiaali Tila Tulos Laji
10 Seindmaali, rappi E Ei sisdlld asbestia --
Latti i
 Latiamatta yiemgll, F Ei sisill3 asbestia -
vinyylimatto (alempi), liima
12 Matto, liima G Ei sisdlld asbestia --
Tummennettu materiaali sisdltda asbestia.
Eurofins bestLab Oy
Minttu Koskela
Eurofins bestlab Oy v ..
Myll@rinkatu 19, 65100 Vaasa puh. 010 5818570 www, bestlab fi Y-tunnus 27584931 %%
]
bestLab laboratorio 22.03.2024 14:48
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Finnish Accreditation Service

AKKREDITOINTITODISTUS
ACCREDITATION CERTIFICATE

BESTLAB OY
T318
[ Gionis itoil io T318
A b 2 aiva: 13.02.2026
b , toimipaikat ja itoinni i www.finas.fi

Testing laboratory No. T318 accredited by FINAS Finnish Accreditation Service
Date of expiry of the accreditation decision: 13.02.2026
Scope of accreditation, sites and current status of the accreditation: www finas.fi

Toimielin tayttaa i i
The above body conforms of the requirements of the following standard:

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

Helsinki 28.12.2021

i,
Wt M~

Risto Suominen

FINAS kuuluu European co-operation for (EA) (EAMLA)
FINAS is a signatory of the European co-operation of Accreditation (EA) Multiateral Agreement for accreditation.

bestLab laboratorio 22.03.2024 14:48
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3% eurofins

Sivu 1/2
Tutkimustodistus AR-26-BT-000106-01
Raportointipdivam&Eard 06.03.2025
Néyte-erd EUFI1045-00000233
Tilausviite Antinniemi 1, Evijérvi
Asbestiteknikot Oy
Vesa Alanko
Yrittidjdntie7
60800 llmajoki
FINLAND
Antinniemi 1, Evijarvi
Naytenumero Asiakkaan Naytteenottopaikl Naytteen Vastaan ottop divi Naytteenottopaiva Néaytteen ottaja
naytetunniste
554-2025-00000484 13 50 Tazaite 05.03.2025 21.03.2025 Vesa Alanko
Tulokset
Asiakkaan naytetunniste Ashesti
BTADT* 13 Katso liite Katso lite
*Menetelma on akkreditoitu
YHTEYSHENKILG
Asa Teir Laboratony Analyst 4-ZN9 Indoor Alr Testing vaasa
Asa. Teing@emn eurdfing.com
Tutkimustodistus on sahkaisest yaksytty
Menetelmétiedot
Testikoodi |Parametrin nimi, CAS | Menetelman Menetelman |Akkreditoitu |WMenetelma Laboratorio
mittausepiavarmuus | maaritysraja
Ashesti
BTADN Tutkitut materaalit Kylla 150 22262-1:2012 mod. BL vaa
BTAD1 Asbest Kyl 150 22262-1:2012 mod. BL “aa
BTAD Asbestiaji kylla 150 22262-1:2012 mod EL waa
Laboratorio
BLaa Eurofins bestlab (Vaasa) SF5-EM ISCVEC 17025:2017 FINAS T318

Tutkimustodistuksen jakelu:  asbestiteknikoi@ashe stiteknikot.fi

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallitu vain |aboratorion kirallisela Iwealla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua naytetta.

Naytteet on toimitettu |aboratorioon asiakkaan toimesta, ellei tutkimustodistuksella toisin iimoiteta. Analyysimenetelmien mittausepavarmuus lmenee raportilta

tai se ilmoitetaan pyynnosta.

bestLab Oy
sl larinkatu 19
62100 Vaasa
FINLAND

bestLab laboratorio

+358105818570
bestlab-vastaanotto@etn eurcfins.com
https: /e bestiab i

Y-Tunnus: FI27584931
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&% eurofins

Sivu 2/2
Tutkimustodistus AR-25-BT-000106-01
Raportointipdivam&Eara 06.03.2025
:ﬁg}ﬁigg 19 +358105818570 Y-Tunnus: FI27584931
65100 Vaasa bestlab-vastaanotto@etn eurcfins.com
FINLAND https: e bestlab i

bestLab laboratorio
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&% eurofins

LITE_ASBESTIANALYYSI MATERIAALINAYTTEESTA (BTA01)

Naytteen tutkimiseen ja mahdollisten kuitujen tunnistamiseen on kdytetty pyyhkaisyelektronimikroskooppia ja
siihen liitettyd EDS-analysaattoria (EM) ja/tai valomikroskooppia (VM).

Tulos
Asiakkaan
tunnus Ndytenumero Tutkitut materiaalit Asbesti Laji
13 554-2025-00000484 Tasoite Todettu Antofylliitti {(EM)

Tummennettu materiaali sisaltda asbestia.

Eurofins bestLab Oy

Myllarinkatu 19 +358106818570 Y-Tunnus: FI27584831
65100 Vaasa
FINLAND https:/iww.bestlab fi

bestLab laboratorio
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ea -
»
<~ eurofins
Tutkimustodistus AR-25-BT-001263-01 Sivu 113
Raportointipdivamaard 07.04.2025
Nayte-era EUFI045-00001295
Tilausviite Antinniemi 1, Evijarvi
Asbestiteknikot Oy
Vesa Alanko
Yrittdjdntie 7
60800 limajoki
Antinniemi 1, Evijarvi
Naytenumero 554-2025-00003368 554-2025-00003369 554-2025-00003370 554-2025-00003371 554-2025-00003372
Asiakkaan néytetunniste 18 16 18 18 20
Nayttean nimi Ulkossinat, verhouksen Sokkelin paslys Sokkelin sisapuoli Sokkelin isdpuoii Lattineristeen alla
alle
Naytematriisi Muut Muut Muut Muut Muut
igali rakenr i raker i iaali rakenr
MNayttsen kuvaus Tuulensuojapaperi Bitumikermi Pikisively Kermi Paperi
Vastaanottopéiva 01.04.2025 01.04.2025 01.04.2025 01.04.2025 01.04.2025
Néytteenottopaivi 31.03.2025 31.03.2025 31.03.2025 31032025 31.03.2025
Néaytteanottaja Vesa Alanko / Hannes Vesa Alankc / Hannes Vesa Alenko / Hannes  Vesa Alanko / Hannes  Vesa Alanko / Hannes
Hemminki Hemminki Hemminki Hemminki Hemminki
Analyysit Yksikkd  Tules Tulos Tulos Tulos Tulos
Orgaaniset analyysit
Naftaleeni * W2G53  mgkgtp <1 <1 <1 <1 <
Asenaftyleeni * W2G53 maokgtp <1 <1 <1 <1 <1
Asenafteeni = W2G53 mghkgtp <1 <1 <1 =<1 <1
Fluoreeni * W2G53 mohkgtp <1 <1 <1 <1 1.2
Fenantreeni * W2G53 mglkgtp 2.0 21 57 9,1 2]
Antraseeni * W2G53 mglkgtp <1 <1 <1 =1 39
Fluoranteeni * W2G53 mgkgtp 60 21 24 31 22
Pyreeni * W2G53 mglkgtp 4.8 18 28 29 16
Bentso(a)antraseen W2G53 mg/kgtp 2.7 <1 <1 <1 36
v
Kryseeni * W2G53 mgkotp 3.2 1.4 18 13 44
Bentso(bjfluorantee W2G53 mghkgtp 3.8 1.7 18 <1 2.6
ni *
Bentso(kjlucrantee W2G53 mghkgtp 13 <1 <1 <1 <1
ni*
Bentso{ejpyreeni * W2G53 mgkgtp 4.3 49 48 18 ke
Indeno(1,2.3-cdjpyr W2G53 mglkgtp 16 <1 <1 <1 <1
eeni *
Dibentsofa hjantras W2G53 mg/kgtp 1.4 1,2 <1 11 1.3
eeni *
Bentso(g.h ijperylee¥W2G53 mgkgtp 24 19 15 <1 1.3
ni*
PAH 16 EPA W2G53 mgfkgtp 33 17 20 19 87
(summa) *
*Menetelma on akkreditoitu.
GaatLaby Gy Y-Tunnus: FI27584931
Myllarinkatu 19 +358105818570
65100 Vaasa bestLab-vastaanctto@etn eurofins.com
FINLAND https:/fwnw bestlab. fi

bestLab laboratorio
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Raportointipdivamaard 07.04.2025
YHTEYSHENKILO

Laura-Kaisa Kivimaki Laborantti 4-ZN9 Indoor Air Testing Vaasa
Laura-Kaisa. Kivimaki@etn.eurofins.com
Tutkimustedistus on sahkdisesti hyvaksytty.

Tutkimustodistuksen jakelu:

bestLab Oy Y-Tunnus: FI27584831
Myllarinkatu 19 +358105818570

55100 Vaasa bestLab-vastaanotto@etn.eurofins.com

FINLAND https:/fwnw bestlab. fi

bestLab laboratorio
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Tutkimustodistus AR-25-BT-001263-01 Sivu 3/3
Raportointipdivamaard 07.04.2025
Menetelmatiedot
Testikoodi Parametrin nimi, CAS Menetelman Menetelman Akkreditoitu Menetelma Laboratorio
mittausepévarmuus | maéritysraja
Orgaaniset analyysit
W2G53 | Naftaleeni, 91-20-3 <0.3:4¢0.05malkgka 0.1 maka tp Kylla Sis. men., GC-MS W2
>0.3:435%
W2G53 | Asenaftyleeni, 208-96-8 |  <0.3:£0.05mng/kgka 0.1 mofkg tp Kylla Sis. men., GC-MS W2
| >0.3:434% |
W2G53 | Asenafteeni, 83-32-9 <0.3:20.05m g/kgka 0.1 mgfka tp Kylla Sis. men., GC-MS w2
>0.3:430%
W2G53 | Fluoreeni, 86-73-7 <0.3:10.05mgskgka 0,1 mgtkg tp Kylla Sis. men., GC-MS W2
>0.3:340%
W2G53 | Fenantreeni, 85-01-8 <0.3:4¢0.05mglkgka 0,1 mgikgtp Kylla Sis. men., GC-MS w2
>0.3:434%
W2G53 | Antraseeni, 120-12-7 <0.3:40.06mgfkgka 0.1 motkg tp Kylla Sis. men., GC-MS W2
>0.3:430%
W2G53 | Fluoranteeni, 206-44-0 | <0.3:20.05mo/kgka 0,1 mo/kg tp Kylla Sis. men., GC-MS W2
=0.3:430%
W2G53 | Pyreeni, 129-00-0 <0.3:10.06mgfkgka 0.1 makatp Kylla Sis. men., GC-MS W2
| 203:430% |
W2G53 | Bentso{ajantraseeni, <0.3:+0.05mg/kgka 0.1 matkg tp Kylla Sis. men., GC-MS W2
56-55-3 >0.3:430%
W2G53 | Kryseeni, 218-01-9 <(0.3:4+0.05mg/kgka 0.1 mgtkg tp Kylla Sis. men., GC-MS W2
>0.3:435%
W2G53 | Bentso{b)flucranteeni, <0.3:40.06mglkgka 0.1 mokg tp Kylla Sis. men., GC-MS W2
205-93-2 >0.3:430%
W2G53 | Bentso(k)fluoranteeni, <0.3:20.05mglkgka 0.1 mokgtp Kylla Sis. men., GC-MS W2
| 207-08-9 =0.3:440% |
WIG53 | Bentso(ajpyreeni, <0.3:+0.05mglkgka 0,1 mgfkg tp Kylla Sis. men., GC-MS W2
50-32-8 =0.3:430%
W2G53 | Indeno(1,2 3-cd)pyreeni. | <0.3:40.05malkgka 0.1 malkg tp Kylla Sis. men., GC-MS W2
193-385 >0.3:430%
W2G53 | Dibentso(a hjantraseeni | <0.3:20.08mgfkgka 0.1 mgika tp Kylla Sis. men., GC-MS W2
. 53-70-3 >0.3:431%
W2G53 | Bentso{g.h.i)peryleeni, <0.3:10.05mg/kgka 0.1 makatp Kylla Sis. men., GC-MS W2
| 191-24-2 >0.3:434% |
W2G53 | PAH 16 EPA (summa) <(.3:20.05mg/kgka 0.1 mgikg tp Kylla Sis. men., GC-MS w2
=0.3:425%
Laboratorio
W2 Eurofins Nab Labs - Oulu {Nucttasaarentie) SFS-EN ISOAEC 17025:2017 FINAS T111
Huom autukset
Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla, Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua
naytettd Naytteet on toimitettu laboratorioon asiakkaan toimesta, ellei tutkimustodistuksella toisin iimoiteta. Asbestingytteiden tutkimiseen Ja
mahdollisten kuitujen tunnistamiseen on kéytetty pyyhkéisyelektronimikroskooppia ja siihen litettyd EDS-analysaattoria (EM) jatal valomikroskooppia
(WM. Analyysimenetelmien mittausep&varmuus ilmenee raportilta tai se iimoitetaan pyynnisté.
GaatLaby Gy Y-Tunnus: FI27584931
Myllarinkatu 19 +368105818570
65100 Vaasa bestLab-vastaanctto@@etn, eurofing.com
FINLAND https:ifww bestlab.fi
bestLab laboratorio 09.04.2025 12:07
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Tutkimustodistus AR-25-BT-001343-01
RaportointipilvAmbari 08.04.2025
Niyte-erd EUFI045-00001297
Tlausvilte Antinniaml 1, Evijiirvl
Asbestiteimikot Oy
Vesa Alanko
Yrittijintle T
60800 limajoki
FINLAND
Antinnismi 1, Evijdrvi
Niytenmmens Alldtl-n“ Niytmenotiopalice Niytisen kauous Vistanroboplivd Niytenottopihvl  NEyttesootisja
niytatunni
554-2025-00003377 14 lidunapaleat lideunan maal ja kitd 01.04.2025 31.02.2026 Vesa Alanikn !
Hannss Hemminki
534-2025-000033T80 17 Saideel Mank, vihrod 01.04.2025 31.03.2025 Veaa Alanko /
Hannga Hamminkl
Tuloksat
054-2020-D00O3NTT Bl4-2025-000033T5
14 17
Analyys| Vi lickd Tulcs Tulos
Alkusinesnalyysit
Arsson| (As) " YRIAP mgfky =10 <10
Barlum (Ba) * YB3AQ rmgg 5000 5000
Kromi {Cr) * YE2AR Mgl B& 1]
Lvlly (Pb)* YB3AU mofkg 1000 58
Kadmium {Cd) * YRIAW gy 15 15
Kobok (Co) * YRIAY mgfig <2 43
Elohopaa {H3) YB3AZ mgikg <26 2.5
Maolybdeenl (Mo} * YB3B0 mg’kg 2 2
Antimon| {Sk) * YBIB1 mgfkg <10 =10
Ting {5n) YB3 mghg 3 18
Kupar (Cu}* YB3BG g 35 @2
Rauts (Fs}* YBaBs mg/kg 1000 22000
Manpasn| {Mn) * YB3BT mglkg 150 200
Foxfor {F) * YBIBE mgkg a0 1700
Rikid (8} * YBIBS mgkg 1600 1400
Sinldd &Zn} * YB3BB mglkg 24000 a50
Titean! (T1} YB3BF mgikg 580 840
Hajotus * YBE34 Tehty Tehty
Jauhatus YBED2 Tehty Tehty
*Meneteimd on akkreditoiu
hM;I.I:;i.nII’u:ly 8 +358105818570 Y-Tunnus: FIZ7584931
85100 Vassa bestlab-vastaanotto@etn eurcfins.com
FINLAND https:fenana bestlab i

bestLab laboratorio
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Tutkimustodistus AR-25-BT-001343-01
RaportointipilvAmbari 08.04.2025
YHTEYSHENKILO
Hue Pham Laborant] 4-ZNS Indoor Alr Tesling Vaassa
Hus.Phamggetn.suroling.com
Tutkimustodistus on sahkdisesti hyvakaytty.
Meneotolmitiedot
Teatlkoodl |Parametrin niml, CAS |Meneteimin Meneboimin |Akioreditoltu | Mensteimd Lakoratoria
mittauseplivarmuus | milidiyeraja
Alkuainsanalyyslt
YB3IAP Arseani {As), T440-38- |<E7: £ 8.7 mgikg; »67: |10 mpig Kyld 8F3-EN 180 11885:2008; 8F3- |YB
2 *13% EN 13857:2003
YBAAQ  [Barlum (Ba), 7440-39- |<50: £ A mphg; >50: 2 [1Omokg  [Kylla SFS-EN IS0 118852008; SFS- |YB
3 16% EN 13657:2003
YB3IAR Kromi (Cr), 7440-47-3 |<10: £ 1.6 milg; =10 |2 mgkyg Kylld B8FS-EN 180 11885:2009; 8F8- |YB
& 168% EN 13857-2003
YBIAL Lylly (Pb), 7439-92-1 |<50: + B mgkg; >50: + |10 moko Kylla SFS-EN IS0 11885200%; 5F5- |YB
16% EN 13657:2003
YBIAW Kadmium {Cd]}, T440- |<8: 1.3 mghg; >9: + |1.5mgkg Kylla 8FS-EN IS0 11885:2000; 8F5- |YB
43-8 14% EN 13857:2003
YHIAY Kobatttl (Co), 7440-48- | <7.8: + 1.6 mo/kg; 2 mgikg Kyl SFS-EN IS0 11885:2008; 5F5- |YB
4 =76+ 21% EN 13657:2003
YBIAZ Elchopes {(Hg), 7438 |<10: £ 2 mgfkg; >10: # |2.6 mg/kg El SFS-EN IS0 11885:2009; 5F5- |YB
978 20% EN 136857:2003
YB3IB0 Muotybdeeni (Me), 7438 |<10: £ 1.6 mg/kg; =10: |2 mghyg Kyld SFS-EN 130 11885:2008; 8F3- |YB
-06-7 + 168% EN 13857:2003
YBIEA Artimon| (Sb), 7440-38 | <33: = 8.3 mg/kg; »33: |10 mgikg Kylla SFS-EN ISO 11885:2009; SF5- |YB
=0  25% EN 13657:2003
YB3IB3 Tina (Sn), 7440-31-5  |<16: + 2.4 mgikyg; >15: |10 mg'g Ei BF5-EN IS0 11885:2009; 3F5- |YB
+ 168% EN 13857:2003
YB3BS Kuparl {Cu}, 7440-50-8 [«<13: £ 1.6 mgikg; >13: |2 mgg Kyllg SFS-EN IS0 11885:2008; SFS- |YE
t 12% EN 13657:2003
YB3IB& Reuts {Fe), 7439-88-6 |<100: + 15 mg/kg; 25 mgikg Kylla BFS-EN IS0 11885:2009; 3F5- |YB
>100: + 16% EN 13857:2003
YB3B7 Mangaanl (Mn}, 7439- |<24: + 2.4 mgikg; >24: |3 mgig Kyll& SFS-EN ISC 11885:2008; S5FS- [YE
B6-5 + 10% EN 13657:2003
YBIBS Fosforl (P}, T723-14-0 |«100: + 17 mg/kg; 25 mg/kg Kylla SFS-EN IS0 118852009; 5F5- |YB
>100: & 17% EN 13657:2003
YB3BS Rikki (5), 7704-34-9 | <400: + 40 mg/kg; 50 mgikg Kylld SFS-EN IS0 11885:2008; SF3- [YR
>400: £ 10% EN 13857:2003
YBIBE Sinkid {Zn), 7A40-868 |<3D: £ 4.3 mg/kg; >3 |5 myfkg Kylla SFS-EN IS0 11885:2008; $FS- [YR
t 14% EN 13657:2003
YBIBF Titaani (Ti), 7440-32-6 |<100: = 17 mg/kg; 20 mgig Ei BFS-EN IS0 11885:2009; 8F5- |YB
=1 £ 17T% EN 13857:2003
YBE34 Hajolus: Kyll& SFS-EN 13857:2003 kil
YBEG2 Jauhatus El YB
Laboratorio
YB Eurcding Ahma = Qulu SFS-EN IBO/EC 17025:2017 FINAS T131
beatl ab Oy y .
Myllarinkstu 18 +358105818570 . Y-Tunnus; FI27584931
85100 Vassa bestlab-vastaanotto@etn eurcfins.com
FINLAND https:fenana bestlab i
bestLab laboratorio
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Tutkimustodistus AR-25-BT-001343-01
RaportointipdlvAm&drd 08.04.2025

Tutkimustodistuksen jakelu: asbestielnikotgBasbestitslnikotfl

Huomauiukset

Tutkimustodistuksen oalttalnan koplolminen on sallittu vain [ahoratorion kirjalisela uvalla. Testaustulokeet knskevat valn vastaanotstiua |a hutkittua naytetts.
Nilytteet on toimHettu laboratorioon asiakkaan tolmesta, allel utkimustodistuksalla toisin Imatteta. Asbastiniiytieldan tutidmisesn ja mahdolisten Kuftulsh
tunnistamiseen on kiytetty pyyhkaisyslektronimikroskooppia ja sihen Etettya EDS-analysaattoria (EM) jatai valomikroskooppia (WM). Analyysimeneteimien
mittausepivarmuis imansa rapartiita tal se EmoRetaan pyynndsta.

el +358105818570 ¥-Tunnus: FIZ7584831
85100 Vassa bestlab-vastaanotto@etn.eurcfins.com
FINLAND https:fenana bestlab i
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Pohjakuva
n14,15,16 \ ' . n18, kellarista
R
e "
R TILA-E N1 Im) O
| m2.
n13
23m2 \
n18 ja20
n17 [ |
Vesa Alanko 24.03.2024 19:25
Pohjakuva, ei mittakaavassa
26/ 26
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